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Dotyczy decyzji:
PS-HK/318/9/D/2018 z dnia 13.11.2018r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lobzie w zwiazku z decyzjg z dnia
13.11.2018r. Nr PS-HK/318/9/D/2018 w sprawie wykonania nalozonego obowigzku
dotyczacego zapewnienia zaopatrzenia miejscowosci Wiewiecko i Ginawa, gm. Wegorzyno
przez wodociag publiczny Wiewiecko w wode spelniajaca wymagania okreslone w
rozporzgdzeniu Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294) zalgczniku Nr 1 w czesci B.
w zakresie stezenia azotanow, po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badan
probek wody pobranych w dniach 19.11.2018r1 04.12.2018r. w ramach kontroli wewnetrzne]
sprawdzajgcej:

» Sprawozdanie nr 2060/11/2018z dnia 26.11.2018r. oraz NR 524729/18/SCZ z dnia
23.11.2018r. (Wiewiecko - stacja uzdatniania wody, punkt poboru wody surowej - wyjscie na
sie¢, probka nr 2398/02/2018 wartos¢ azotanow: 44,4+4,1 mg/1);

» Sprawozdanie nr 2061/11/2018 z dnia 26.11.2018r. oraz NR 524730/18/SCZ z dnia
23.11.2018r. (sie¢ wodociagowa Ginawa nr 25/2, kran w fazience, probka nr 2399/02/2018
wartos¢ azotanow: 44,1 = 4,1 mg/l);

* Sprawozdanie nr 2136/12/2018 z dnia 06.12.2018r. (Wiewiecko - stacja uzdatniania wody,
punkt poboru wody surowej, probka nr 2483/02/2018 warto$¢ azotanéw: 46,5 + 4,3 mg/l);

* Sprawozdanie nr 2137/12/2018 z dnia 06.12.2018r. (Wiewiecko - stacja uzdatniania wody,
punkt poboru wody uzdatnionej, wyjscie na sie¢, probka nr 2484/02/2018 wartos¢ azotanow:
44,5 + 4,1 mg/l),

* Sprawozdanie nr 2138/12/2018 z dnia 06.12.2018r. (Wiewiecko - sie¢ wodociggowa
Agromarket, kran w pomieszczeniu socjalnym, probka nr 2485/02/2018 wartos¢ azotanow:
43,8 + 4 mg/l);

informuje, ze jako$¢ wody przeznaczonej do spozycia z wodociggu Wiewiecko,
gm. Wegorzyno zaopatrujacego mieszkancow miejscowosci Wiewiecko i Ginawa w zakresie
zbadanych parametréw spetnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.
2294) i stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi uznajac tym samym
przedmiotowy decyzje¢ za zakonczona.
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