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Na podstawie art. 4 pkt 1, pkt 2, art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca
1985r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59), § 3 ust.3 pkt 1, § 21 ust. 1
pkt 3, § 21 ust. 3 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze
zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
odprowadzaniu $ciekéw ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm. ), art.104 § 1 ustawy z dnia 14
czerweca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie, po wszczgeiu z urzedu
w dniu 28.03.19 r. postepowania wobec Wodociagéw Zachodniopomorskich Sp. z 0. 0., ul. I
Brygady Legionéw 8-10, 72-100 Goleniéow w sprawie nieodpowiedniej jakosci
fizykochemicznej wody przeznaczonej do spozycia w wodociagu Widzensko
1. orzeka, iz woda z wodociagu Widzensko o zwigkszonej wartosci megtnosci 1 jonu
amonowego moze by¢ warunkowo dopuszczona do spozycia do dnia 17.05.2019r.,
przy czym ustala sie, ze wartos¢ w wodzie przeznaczonej do spozycia mgtnosci nie
moze przekraczaé¢ 2,5 NTU, a jonu amonowego 0,7mg/l,
2. zobowiazuje Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0. 0., ul. I Brygady Legion6w 8-
10, 72-100 Goleniéw by najpdzniej od dnia 18.05.2019r. dostarczaly z wodociggu
Widzenske wode odpowiadajgcg wymaganiom dla wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi, w zakresie warto$ci metnosci i jonu amonowego.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza wody pobranej w ramach kontroli wewngtrznej prowadzone;
przez przedsigbiorstwo wodociaggowo-kanalizacyjne w dniu 11.03.2019r. z wodociagu
Widzensko (miejsce pobrania — hydrofornia) nr probki 574/01/2019, wykazala zwigkszone
wartosci metnosci 1 jonu amonowego. W zwigzku z tym woda z ww. wodociagu nie
odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody przeznaczonej do spozycia przewidzianych
w rozporzadzeniu Ministra z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

W zwiazku z powyzszym wszczeto postgpowanie administracyjne.

W mysl § 3 ust. 3 pkt 1 wyzej cytowanego rozporzadzenia, przedsigbiorstwo
wodociagowo-kanalizacyjne podejmuje wszelkie dziatania, aby woda spelniala wymagania
okreslone dla parametrow wskaznikowych okreslonych w czgéci C zalgeznika nr 1 do
rozporzadzenia, zgodnie z ktérym najwyzsze dopuszczalne wartosci megtnosci wynosza 1
FNU, a jonu amonowego 0,5 mg/1.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 1 ww. rozporzadzenia wlasciwy panstwowy
inspektor sanitarny na podstawie sprawozdama o ktérym mowa w § 10 ust. 1 stwierdza
warunkowa przydatnosé wody do spozycia, w przypadku stwierdzenia przekroczenia
wymagan okreslonych w czesci C w tabeli 2 zatgcznika nr 1do rozporzadzenia.

Uznano, iz ze wzgledu na rodzaj przekroczen, mozliwe jest warunkowe dopuszczenie
wody do spozycia przez ludzi z wodociagu Widzensko w terminie do dnia 17.05.2019r., przy



czym warto$¢ metnosci nie moze przekracza¢: 2.5 FNU, a jonu amonowego 0,7mg/l w
wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i odprowadzaniu sciekéw przedsiebiorstwo wodociggowe ma obowiazek zapewni¢
nalezytg jakos$¢ dostarczanej wody.

W zwigzku z powyzszym nalezato natozy¢ na Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z
0. o., ul. I Brygady Legionéw 8-10, 72-100 Goleniow, obowigzek dostarczenia wody
odpowiadajacej wymaganiom zawartym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie na podstawie art. 127 § 1 i2 oraz 129§ 112
ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postgpowania odwotanie do Zachodniopomorskiego
Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, ktore wnosi si¢ za
posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie w terminie
14 dni od daty doreczenia decyzji stronie.

Zgodnie z art. 127a § 1 1 2 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publiczne;,
ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje si¢ ostateczna (nie sluzy od niej odwotanie w administracyjnym toku instancji lub
wniosek 0 ponowne rozpatrzenie sprawy — art. 16 § 1 Kpa) i prawomocna (nie mozna jej
zaskarzy¢ do sadu - art. 16 § 3 Kpa).
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